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Jequié, 23 de maio de 2019

ASSUNTO
Informagdes sobre o Sistema de Abastecimento de Agua de Lagedo do Tabocal e rede de
distribuicdo de Itirucu.

o

1. APRESENTACAO

Em atencdo a solicitacao da Gerencia da USJ, onde requer esclarecimentos acerca
da qualidade da agua distribuida no municipio de ltirugu, temos a informar que:

2. ANALISE

v" O Sistema Abastecimento de Agua de Lagedo do Tabocal possui laboratério de
substrato cromogénico e analises fisico-quimicas na estacdo de tratamento,
onde o monitoramento da qualidade de agua tratada é realizado pela Embasa
diariamente a cada duas horas para os parametros fisico-quimicos a exemplo
de cor, turbidez, alcalinidade, fltor, pH, aluminio residual e cloro residual livre e
2 (duas) vezes por semana, para os padrdes bacteriolégicos séo realizados os
ensaios de coliformes fotais e Escherichia coli pelo método do substrato
cromogénico no laboratdrio proprio da estacéao.

v Todos os resultados das anadlises fisico-quimicas e bacteriologicas sé&o
compilados para alimentagdo do SISAGUA, sistema de informacdo de
vigilancia da qualidade da agua para consumo humano do MS.

v"  Mensalmente sdo monitorados os paramentos de cor, turbidez, alcalinidade,
pH, flior, coliformes ftotais qualitativo, Escherichia coli qualitativo pelo
Laboratério Regional de Jequié.

v" Os mananciais de suprimento do sistema de Lagedo do Tabocal e ltirugu -
Riacho do Baixao e pocos - possuem elevados indices de ferro dissolvido, e &
necessario oxidar o ferro proveniente dos mananciais para melhor tratamento

da agua. Identificamos que estavam ocorrendo problemas na pré-oxidacao do
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ferro, ocasionando o aparecimento de uma agua colorida (muito escura) na
rede de distribuicdo de ltirucu. Esse fato que ja aconteceu em tempos de
crise, se da por conta da reacdo de oxidagdo do ferro na rede distribui¢do.

v" Toda a equipe da Embasa esta mobilizada para resolver o problema e ja
estdo sendo feitas descargas em toda a rede de distribuigdo das localidades
atingidas, além do esvaziamento dos reservatdrios das casas, com reposi¢do
da agua sem custo para o consumidor, garantindo a qualidade da 3agua

tratada e distribuida de acordo com os parametros estabelecido pela portaria

de consolidagao n° 5 anexo XX do MS.

3. CONSIDERAGOES FINAIS

Diante do exposto, informamos que a agua distribuida encontra-se de acordo aos
padrées de potabilidade estabelecidos pela Portaria consolidagdo n° 5/2017

anexo XX do Ministério da Saude.

Atenciosamente,

CESA EM ]
GERENTE DA UNIDADE REGIONAL DE JEQUIE
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